
28.01.2026DIN A3

Gebäude 2 I Halle 2.2 I OG2

HALLE 2.2 | OBERGESCHOSS 2 I ELEKTRO

1:300

Die Rechte dieses Dokuments obliegen der BERNEXPO AG. Das Vervielfältigen und Weiterreichen muss genehmigt werden.

PlangrösseMassstab Zeichner Datum
BEX I aa

Lift

332.4m²
Erschliessungshalle Nord
1_O2_01

406.4m²
Fluchtweg
1_O2_07

305.3m²
Erschliessungshalle Süd
1_O2_09

3.8m²
WC IV
1_O2_0311.1m²

Vorraum
1_O2_29

Lift

Lift

2_O2_01
Halle 2.2

5130.58 m²

2_O2_02
Restaurant Mercato

90.58 m²

2_O2_03
Küche Mercato

58.98 m²

2_O2_05
Büro FM
29.64 m²

2_O2_04
Anlieferung /
Durchfahrt
161.92 m²

2_O2_06
Fluchttreppenhaus Anex

161.81 m²

2_O2_07
Anlieferung
561.68 m²

2_O2_08
Umschlag
126.24 m²

2_O2_09
Restaurant Mercato

100.87 m²

2_O2_10
Fluchtweg
707.25 m²
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Rauchabzug

1x CEE63A
1x T25
2x RJ45

1x T25

1x T25

1x CEE63 A

1x CEE63 A

1x CEE63 A

1x CEE63 A

1x CEE63 A

1x CEE63 A

1x T25

1x CEE63 A

1x CEE63A
1x T25

1x T25

1x T25 1x T25

1x T25 1x T25

1x T25

1x T25 1x T25 1x T25
1x T25

1x T25

1x T25

1x CEE63A 1x CEE63A

1x CEE63A

1x CEE63 A

Alle Säulen:

1x CEE63A mit VT
1x T25

Alle Bodendosen:

1x CEE63A mit VT
2x RJ45
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Gesamtfläche
Hallenhöhe
Hallenhöhe i.L.
max. Bauhöhe
Deckenabhängung
Bodenbelastbarkeit
Stützenraster
Stützenquerschnitte
Torgrösse (bxh)
Warenlift (lxbxh)
Gastronomie
Sicherheitseinricht.

5'200m2

10.00m
8.00m
7.50m
50 kg/m2

750 kg/m2

30.00 x 15.00m
0.55 x 0.80 / 1.09 / 1.38m
5.62 x 4.37m
-
Ess-Oase Mercato
Brandmelder- und Sprinkleranlage

Fluchtweg

Toilette

Information

Parkplatz

Handfeuerlöscher (HFL)

Sanität

Tramstation

Wasserlöschposten (WLP)

Mauer / Stütze tragend

Deckeninfo / Galerie

Trägerstruktur

W

AC Strom-/ Wasseranschluss

geschlossene Seite

offene Front

Sperrfläche
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